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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

Gorzéow Wlkp., 15.02.2023r.
HK.903.391.2022
poczta elektroniczna

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz sprawozdan z badan
probek wody podawanej do sieci (Stacja Uzdatniania Wody) oraz z sieci (Gminna Swietlica
w Zdroisku ul. Zrédlana 1) wodociagu publicznego w Zdroisku, pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej w okresie od 05.12.2022r. do 07.02.2023r., tj.:

e SB/152512/12/2022 z dnia 11.12.2022r. (parametry grupy A i Enterokoki kalowe),

e SB/02112/01/2023 z dnia 13.01.2023r. (ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 st. C
po 72h - ocena jakosci wody po podjetych przez administratora wodociggu dziataniach
naprawczych),

e DL.OBS.9051.00058.2023 z dnia 26.01.2023r. (parametry grupy A i Enterokoki
katowe),

e SB/13913/02/2023 z dnia 13.02.2023r. (ogélna liczba mikroorganizméw w 22 st. C
po 72h - ocena jakosci wody po podjetych przez administratora wodociagu dziataniach
naprawczych),

stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi.

W w/w okresie Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. kwestionowat
2 prébki wody pobrane w dniach 05.12.2022r. 1 09.01.2023r. w ramach kontroli wewnetrznej,
z uwagi na przekroczenie w wodzie z sieci najwyzszej dopuszczalnej wartoéci parametru
,,ogolna liczba mikroorganizméw w 22 st. C po 72h”

Kontrolne badanie probki wody z sieci pobranej w dniu 07.02.2023r. po przeprowadzeniu
dziatan naprawczych wykazato, ze jakos¢ wody w zakresie w/w parametru ulegla poprawie.

Analiza wynikow w/w badan wykazata, ze jakos¢ wody w zakresie zbadanych parametrow




mikrobiologicznych i fizykochemicznych spelnia wymagania okre$lone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z2017r., poz. 2294).

W zalaczeniu:
- kserokopia sprawozdania z badan nr DL.OBS.9051.00058.2023 z dnia 26.01.2023r.

Otrzymuja:
1. Urzad Gminy Klodawa (e-mail:sekretariat@klodawa.pl, zkgkrozanki@wp.pl)
2.a/a

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
(e-mail: gorzowwlkp.piw@wet.zgora.pl)




